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In qualita di Promotore, e cosi come richiesto dalla stazione appaltante si chiariscono le quantita di

corpi illuminanti.

© Nell’elaborato di gara 03.Stato post operam nella tabella presente a pag. 6 & stato riscontrato

un errore di battitura nelle quantita dei punti luce, di seguito si riportano le quantita corrette:

STATO DIFATTOC STATO DI PROGETTO
QUANTITA’| POTENZA | QUANTITA’ | POTENZA
365 T0W 49 20w
729 100w 397 34 W
541 125 W 912 54 W
133 150 W 171 2w
206 80 W 61 58w
34 250 W 276 81w
124 20w 51 BW
193 20 W 34 120 W
317 20w

*In giallo le quantita corrette

1l numero di punti luce post intervento sara pari a n. 2268.

Essi risultanc in meno rispetto allo stato di fatto (n. 2325), poiché si & valutata la necessita di
ottimizzare il numero dei corpi illuminanti su singolo sostegno al fine di poter far rispettare, in
maniera coerente, i valori illuminotecnici a tutte le strade e le zone interessate, per esempio in alcune
situazioni come n.2 corpi illuminanti tipo globo su un unico palo, sono stati sostituti con un singolo

nuovo apparecchio con idonee caratteristiche illuminotecniche.

Tutti i caleoli energetici (potenza ed energia) di progetto fanno riferimento al valore esatto dei nuovi

punti fuce, numero 2268,
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